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消火器BOX
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【移設】：消火器BOX
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事務室 自転車メンテナンススペース駐輪スペース

FL-300

FL+2520

FL-120

FL-150

休憩室1

倉庫

廊下1

エントランス1

エントランス2

エントランス3

公園管理事務所

休憩室2

VRシアター

受付

女子更衣室

男子更衣室

スロープ1／15

▼

▼

設計GL=FL-300（65.8）

スロープ1／12

ス
ロ

ー
プ
1／

12 FL+2000

■休憩室2

新設：造作棚

■更衣室

新設：天井受け鉄骨

■休憩室1

復旧：エントランスとの天井取り合い調整

新設：仕切り壁・仕上げ

移設：設備盤関係・空調集合スイッチ（公園管理事務所へ）（設備工事）

■公園管理事務所

新設：扉　

新設：窓
新設：室名札
新設：内線電話設備（設備工事）
増設：照明設備（設備工事）

増設：コンセント設備（設備工事）

新設：給排水設備（設備工事）

移設：既存展示系統空調集中コントローラー、照明スイッチ、各室用アッテネーター（旧事務室から）（設備工事）

移設：ミニキッチン（旧湯沸室から）→排水ルート床撤去・復旧（設備工事）

移設：警報盤　トイレ呼出、自火報受信機、非常放送（旧事務室から）（設備工事）

■エントランス1

新設：フロアガイド

■受付

新設・休憩コーナー側間仕切り壁

■廊下2

復旧：上記撤去箇所の内装

移設：消火器BOX

入替え：既存排煙窓　アルミパネル→ガラス

■倉庫

移設：コンパクトキッチン（公園管理事務所へ）

新設：扉

新設：上記に伴う壁・天井内装仕上げ

新設：構造体・内外装共

新設：上記工事に伴う間仕切り壁

FL-120
FL-120FL-120

新設：手摺（一部）

ス
ロ

ー
プ

1 ／
15

FL-140

FL±0
駐輪スペース

空調室外機
置場

下足スペース

下足スペース
FL+875

FL+875

EVホール

EV
11人乗
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スロープ1／15
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FL±0

FL+20

既製品アルミ庇
W1,300　D1,000

SUS製手摺H800 SUS製手摺H800 SUS製手摺H800

L
=
6
,
4
8
0

L=6,2
40

自転車ガードパイプφ42.7
SUS既製品

駐輪場ラインW150

１Ｆ　床下平面図

ＡＶ機器室 空調機械室・床下倉庫

6 7

600
985

既設ガラリ内側塞ぎ・新設ガラリ

空調機械室 8

常閉･不燃

空調室外機基礎
1,200×550×150H

空調室外機基礎
1,200×550×150H

・本図面記載範囲外の外構工事は別途工事とする。

新設・扉

新設：内装（仕上げ・設備）

新設：間仕切り

C1

【新設】壁付ビニル手摺　

【新設】壁付ビニル手摺　

【移設】ミニキッチン

H500

【新設】造作棚　

【新設】壁　

FL+1400

【新設】点字タイル

【新設】点字タイル

【新設】点字タイル

【新設】点字タイル【新設】点字タイル

【新設】スロープ立上り壁

【新設】スロープ立上り壁

【新設】壁付ビニル手摺　

新設：外部鉄骨階段

新設：上記設置箇所の扉
新設：扉上部　小庇

アルミルーバー 二次電解着色　ブリンカースBLD-50E　開口率50%（ABC商会）
目隠し壁：鉄骨溶融亜鉛メッキ処理支柱

細目ノンスリップスチールグレーチング歩行用（固定クリップ付）

管理用扉：鋼製溶融亜鉛メッキ処理　　 目隠し壁同材アルミルーバー仕上げ（シリンダー錠付）

SUS製手摺H800

空調室外機基礎
1,200×550×150H

空調室外機基礎
1,200×550×150H

ルーバーフェンス扉Ｗ900・H1,800

地先境界ブロック□120

駐輪場ラインW150

土間コンクリート刷毛引き仕上げ

SUS製自転車ガードパイプφ48.6コンクリート枡　H815
450×450
コンクリート蓋

竪樋：SUS125φ

▼ FL±0

細目ノンスリップスチールグレーチング歩行用（固定クリップ付）SUS製点検用化粧ハッチ（枠共）増築部 増築部U字側溝150×150

内部額縁内側にアングル取り付けの上、スチールｔ1.6　SOP

凡例

既存利用範囲

（65.96）

U型側溝Ｗ300
グレーチング蓋

コンクリート集水枡450×450

コンクリート枡　H610
450×450
コンクリート蓋

竪樋：SUS125φ

SUS製点検用化粧ハッチ（枠共）
コンクリート枡　H610
450×450
コンクリート蓋

竪樋：SUS125φ

SUS製点検用化粧ハッチ（枠共）

コンクリート枡　H355
450×450
コンクリート蓋

竪樋：SUS125φ

SUS製点検用化粧ハッチ（枠共）

既設設備ガラリ塞ぎ

消火器BOX

既存会所へ接続 VP250 VP200 VP200 VP150

V
P
1
0
0

膳板：化粧練付ＣＬ(杉)　ｔ25開口側面：壁仕上げ同仕様 

L1

L1

L1

L
1

L
1

L
1

L1

L1

L
1

L
1

L1

L1

L1

L1

L1

L
1

L
1

細目ノンスリップスチールグレーチング歩行用
（固定クリップ付）

FL-300

（木目柄）

（木目柄）

（木目柄）

（木目柄）

Ａ

ＢＤ 展開方向

FL-120

※スロープレベルは土木工事との調整により
最終決定すること。

土間コンクリート

御影石貼り

FL+700

FL+700

額縁：スチールt1.6 SOP

【新設】点字タイル

【新設】点字タイル

【新設】点字タイル

【新設】点字タイル

ステンレス+硬質樹脂製

ステンレス+硬質樹脂製
Φ２２　Ｌ２９０

警告用　点字：

誘導用　点字：

Ｌ２９０
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工事名称

図面名称

1:100　（A1) 図面番号

平城京歴史館改修工事

竣工年月日

縮尺

2017.3

1:200　（A3）

消

設備ガラリ:W600×H600　FL+800
設備ガラリ:W600×H600　FL+800

【移設】：消火器BOX

FL+1,050

FL+1,050

FL+1700

消火器BOX

A-12

1階平面図兼配置図
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異種用途区画 繊維混入ケイ酸カルシウム板ｔ35片面2枚貼・繊維混入ケイ酸カルシウム板ｔ24両面貼

面積区画 ALCt100・繊維混入ケイ酸カルシウム板ｔ35片面2枚貼・アルミパネル＋ロックウウール吹付ｔ30

ALC壁種（下地）

その他はLGS　W100・65

LGS　Ｗ100+GWt50   24kg/m3L1

1
,
9
0
0


